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POPIS STAVRY:

Ze sloupu €. 7 na pozemku €.k. 179/1 bude proveden 2x kabelovy svod z venkovniho vedeni VN pfes usekovy odpinac,

okolo sloupu bude vybudovano nové uzemnéni z ekvipotencialnich kruhd. Sloup €.7 bude vyménén. Z jednoho usekového

odpinace bude vedeno nové kabelové vedeni VN pies pozemky €.k.179/1, 251/2, 165/34, 254 v8e v k.u. Lipka a 349/1,

392/3, 348/1, 378/1, 57/4, 57/1 vSe v k.U. Vrtakov a pres usekovy odpina¢ na sloupu €.6 na pozemku €.kK.57/1 napoji

venkovni vedeni VN. Okolo sloupu bude zfizeno nové uzemnéni v podobé ekvipotencialnich kruhl. Tim dojde ke spojeni

stavajicich elektrickych linek €.VN3832 a C.VN 3522. Propojem dojde k zokruhovani elektrické site, Cimz dojde ke

zkvalitnéni napajeni, nové moznosti nahradniho napajenim, zkraceni doby odstavek a vypadku atd.

Dale bude vybudovano nové kabelové vedeni VN od sloupu €.7 (z druhého Usecniku), které nové napoji trafostanici pres

novy uUsekovy odpina¢ CR 1198 na pozemku €.k.162/1. Toto vedeni bude CasteCné vedeno ve spoleCné trase s

........... propojovaci kabelem linek a bude vedeno pfes pozemky 179/1, 251/2, 165/34, 165/10. Stavajici venkovni vedeni VN od

sloupu €.7 na pozemku €.k.179/1 ke stavajici trafostanici CR_1198 na pozemku ¢.k.162/1 bude demontovano. 1
Ke kabelovému vedeni VN bude pfipolozena trubka HDPE (opitcka infratruktura - budouci zafouknuti optického kabelu), 165/
ktera bude ukoncéena u napojovacich podpérnych bodu v kabelové komore. Kabelové vedeni v soubé&hu se stavajicim 23
(demontovanym) venkovnim vedeni bude vedeno ve stavajicim ochranném pasmu, tak aby se nezvétSovalo ochranné

pasmo.
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